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[bookmark: _Toc25336][bookmark: _Toc21432]前言

本标准根据浙江省住房和城乡建设厅《省建设厅关于公布2022年度浙江省工程建设标准复审结果的通知 》（浙建设发〔2022〕115号）及《2022年度浙江省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计划（第三批）》浙建设发〔2022〕121号）的要求，对浙江省工程建设标准《住宅建筑通信设施设计规范》（DB33/T1003-2006）进行修订编制，完成浙江省工程建设标准《住宅区和住宅建筑通信设施技术标准》输出。
本标准在修订过程中，遵循国家有关通信建设的基本方针政策，推动新型网络基础设施建设发展走在全国前列，夯实浙江经济社会发展的“数字底座”，打通5G移动通信、千兆光网覆盖“最后一公里”。编写组在深入调查研究基础上，认真总结经验，参照信息通信网络演进发展和国内外有关标准和技术成果，广泛征求国内有关单位和专家意见，经反复讨论、修改和完善，最后经审查定稿。
本标准共分为10章，主要内容包括总则、术语、基本规定、机房、通信管道、线缆及配线设备、光纤到房间、移动通信覆盖、有线电视网络、施工与验收。
本标准由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，浙江省通信管理局负责日常管理，中国移动通信集团浙江有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送中国移动通信集团浙江有限公司（地址：杭州市江干区解放东路19号浙江移动大厦，邮政编码：310016，邮箱：yangax2023@126.com），以供修订时参考。
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[bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc27821]1总则
1.0.1 为规范浙江省住宅区和住宅建筑通信设施的建设，实现资源共享，避免重复建设，保障通信工程建设质量，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建住宅区和住宅建筑通信设施的建设。
1.0.3 住宅区和住宅建筑通信设施的建设除应符合本标准外，尚应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc447817568][bookmark: _Toc451067014][bookmark: _Toc447816578]

[bookmark: _Toc9566][bookmark: _Toc4442]2术语
2.0.1 通信设施Communication facilities
为住宅用户提供各类固定、移动通信业务服务的相关设施，包括综合通信机房、有线电视机房、电信间、通信管道、通信线缆、配线设备、分布系统等。
2.0.2 通信管道 Communication duct
通信线缆的一种敷设通道，由管道、人（手）孔、室外引上管和建筑物引入管等组成。
[bookmark: _Toc2482]2.0.3 配线管网 Wiring pipeline network
建筑内弱电竖井、槽盒及预埋管组成的管网。
2.0.4 综合通信机房 Integrated communication room
住宅区内线缆汇聚及安装通信设备的专用房间。
[bookmark: _Toc5477]2.0.5 有线电视机房 CATV room
有线电视线缆汇聚及安装有线电视设备的专用房间。
[bookmark: _Toc14072]2.0.6 电信间 Telecommunications room 
住宅建筑内放置配线设备、进行线缆交接、安装无线远端通信设备的专用空间。
[bookmark: _Toc28719]2.0.7 配线区 Wiring zone 
在住宅区内根据住宅建筑的分类、住户密度，以单体或若干个住宅建筑组成的配线区域。
[bookmark: _Toc26341]2.0.8 用户接入点 Access point for subscriber
多家电信业务经营者共同接入的部位。
[bookmark: _Toc26399]2.0.9 配线光缆 Wiring optical fiber cable
用户接入点至公用通信配线设备或与公用通信管道互通的人（手）孔之间连接的光缆。
2.0.10 用户光缆 Subscriber optical fiber cable
用户接入点至家居配线箱之间连接的光缆。
2.0.11 户内光缆 Indoor optical cable
家居配线箱至户内光纤信息插座之间连接的光缆。
[bookmark: _Toc7253]2.0.12 配线设备 Wiring facilities
连接通信、有线电视线缆的配线机柜、光纤配线架、光缆交接箱、配线箱、光缆分纤箱的统称。
2.0.13 光缆分纤箱 optical fibre cable distribution box
用于用户光缆中大芯数光缆分纤并与入户光缆进行接续的箱体。
[bookmark: _Toc6252]2.0.14 家居配线箱 House hold distribution box
安装于住户内的多功能配线箱体。
[bookmark: _Toc24296]2.0.15 集线箱 Cable distribution box
指安装广播电视用户同轴电缆汇聚及分支器的箱体。
2.0.16 分布系统 Distributed Anntna System
用于改善建筑物内移动通信网络信号覆盖的一种技术方案，包括馈线、分布天线及其连接器等相关设施。
[bookmark: _Toc32735]2.0.17 光纤到房间 Fibre to the room
基于光纤的驻地网，由一个主FTTR设备和一个或多个从FTTR设备及连接主设备和从设备的室内光分配网络组成。
[bookmark: _Toc4519]2.0.18 光分路器 Optical fiber splitter
一种可以将一路或两路光信号分成多路光信号以及完成相反过程的无源器件。
[bookmark: _Toc16633]2.0.19 同轴电缆 Coaxial-cable
用于传输射频信号，由内导体、绝缘介质、外导体和护套组成的电缆。
[bookmark: _Toc7242]2.0.20 分支器 Distribution
用于把一路射频信号分为多路的无源设备。
[bookmark: _Toc10437]2.0.21 RF混合 Radio Frequency（RF） overlay
基于射频广播技术和PON技术的一种光纤到户技术方案，其广播通道采用射频广播技术，交互部分采用PON技术。
2.0.22 通道 Channel
由缆线、无源器件和合路器组成，用于无线通信系统射频信号传输的路径。



[bookmark: _Toc451067015][bookmark: _Toc447816579][bookmark: _Toc2313][bookmark: _Toc26537][bookmark: _Toc447817569]3基本规定
[bookmark: _Toc451067018][bookmark: _Toc447816582][bookmark: _Toc445196918][bookmark: _Toc447817572][bookmark: _Toc447815304]3.0.1 住宅区和住宅建筑通信设施应根据用户对信息通信需求及信息通信业务发展的需要，统筹有线家庭宽带业务、移动通信业务和有线电视业务的需求，进行总体建设。
3.0.2 住宅区和住宅建筑通信设施应遵循共建共享的原则，统筹考虑建设方案，并应满足多家电信业务经营者平等接入的要求。
3.0.3 住宅区和住宅建筑通信设施应符合接入公用信息网的整体质量要求外，还应与信息通信技术发展相结合，实现技术性能先进、资源配置合理、使用安全可靠的要求。
3.0.4 住宅区和住宅建筑通信设施应符合国家现行建筑规范的防火要求。
3.0.5 住宅区和住宅建筑通信设施应选用符合国家现行有关技术标准的定型产品。



[bookmark: _Toc2629][bookmark: _Toc6750]4机房
[bookmark: _Toc16743]4.1 一般规定
4.1.1 住宅区应独立设置综合通信机房和有线电视机房。
4.1.2 低层、多层住宅楼每一个配线区应设置一个电信间；每一个高层住宅楼应设置一个电信间。
4.1.3 住宅区的用户规模不大于300户时，电信间可与综合通信机房合设。
4.1.4 综合通信机房和有线电视机房宜设置在住宅区中心位置的建筑物首层，且不应设在地下人防区域。当条件不具备时，也可设置在地下一层。
4.1.5 电信间宜设置在首层或地下一层。
[bookmark: _Toc20594]4.2 面积及市电要求
4.2.1 综合通信机房和有线电视机房应能满足通信网络设备、有线电视网络设备及配套设施安装空间需求，其使用面积不宜小于表4.2.1的要求。
表4.2.1 综合通信机房和有线电视机房使用面积
	住宅小区规划规模
	单个机房使用面积（m2）

	
	综合通信机房
	有线电视机房

	住户数≤300户
	25
	8

	300户＜住户数≤500户
	30
	10

	500户＜住户数≤1000户
	45
	15


注：住宅区规划规模大于1000户时，应分区域设置多个综合通信机房和有线电视机房，单个综合通信机房和有线电视机房的使用面积应符合表4.2.1的规定。
4.2.2 综合通信机房和有线电视机房的形状宜为长方形，短边不应小于2.7m。
4.2.3 电信间应根据住宅分类确定使用面积，面积不宜小于表4.2.3的要求。
表4.2.3 电信间使用面积要求
	住宅分类
	面积（m2）
	建议尺寸（m）

	高层住宅
	住户数≤300户
	20
	5×4

	
	住户数＞300户
	30
	5×6

	低层、多层住宅
	1个配线区
	20
	5×4


注：①低层、多层住宅的一个配线区所辖住户数量不应超过300户；
②当低层、多层住宅住户数超过300户时，应划分多个配线区。
4.2.4 机房市电容量最低配置应符合表4.2.4的要求。
表4.2.4 机房市电容量要求
	住宅小区规划规模
	综合通信机房市电
容量（kW）
	有线电视机房市电
容量（kW）
	电信间市电容量（kw）

	住户数≤300户
	15
	5
	10

	300户＜住户数≤500户
	20
	5
	10

	500户＜住户数≤1000户
	30
	5
	10


注：机房内应设置一个相应容量的市电配电箱，设浪涌电压保护装置，用电负荷等级及供电要求不低于二级负荷。
[bookmark: _Toc5930]4.3 工艺环境要求
4.3.1 给排水管、燃气管、电力管等与通信设施无关的管道不应穿过综合通信机房、有线电视机房和电信间。
4.3.2 综合通信机房、有线电视机房和电信间不应设窗，不宜临街开门，为底层时应进行防水处理，并设置排水设施。
4.3.3 机房工艺环境设计应符合下列规定：
1 装修必须采用不燃烧、不起灰、不易脱落、耐久及环保的材料。
2 应采用防火无尘硬质地面，地面应高出本层地面不小于 10mm或设置防水门槛。
3 综合通信机房、有线电视机房和电信间梁下净高不应小于2.8m。
4 地面等效均布活荷载不应小于6kN/m2，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
5 宜采用通信机房外开防火门，房门的防火等级应按建筑物等级类别及房门位置设定，且不应低于乙级。综合通信机房和有线电视机房的门净宽不应小于1.2m，门净高不应小于2.1m；电信间的门净宽不应小于1m，门净高不应小于2m。
6 一般照明的水平面照度不应小于200lx，照明灯具宜采用LED灯或三基色荧光灯，灯具位置宜布置在机架列间；综合通信机房应设置地面水平照度不低于5lx的应急照明，供电时间不应少于120 min。
7 综合通信机房应预留独立空调位置，机房外应设置分体式空调外机安装位置及排水路由。
4.3.4 综合通信机房内平面布置与设备排列设计应符合现行国家标准《宽带光纤接入工程技术标准》GB/T 51380的有关规定。
4.3.5 机柜抗震加固设计应符合现行国家标准《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369和现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的有关规定。
4.3.6 通信设施的防雷、接地保护设计应符合现行国家标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的有关规定。
[bookmark: _Toc29674][bookmark: _Toc445196925]5通信管道
[bookmark: _Toc22508027][bookmark: _Toc91][bookmark: _Toc22509239][bookmark: _Toc128575890][bookmark: _Toc30157152][bookmark: _Toc405456441][bookmark: _Toc7466][bookmark: _Toc47019911][bookmark: _Toc128575594][bookmark: _Toc31020102][bookmark: _Toc31743][bookmark: _Toc3124][bookmark: _Toc6218][bookmark: _Toc478747303][bookmark: _Toc28498][bookmark: _Toc26019]5.1 一般规定
5.1.1 通信管道容量应考虑通信业务发展需求，统一规划设计。
5.1.2 综合通信机房、有线电视机房和电信间应与住宅区通信管道及住宅建筑内配线管网相连通。
5.1.3 通信管道的设计应满足现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846的有关规定。
[bookmark: _Toc26744]5.2 住宅区通信管道
5.2.1 住宅区内的传输线缆宜采用管道、槽道等敷设方式。
5.2.2 住宅区通信管道设置应便于接入公共信息通信网络，与其他弱电管道宜采用同沟共井建设，住宅小区宜选择不同方向的双路由通信管道接入。
5.2.3 住宅区通信管道的设计路由应以综合通信机房为中心向外辐射，宜按照人行道、绿化带、车行道的优先次序选择。
5.2.4 住宅区通信管道容量，应符合下列要求。
1 与公用通信网互通的通信管道，每家电信业务经营者不宜少于1孔，每孔内径不宜小于90mm。
2 应根据光缆、馈线和同轴电缆的需求配置，且应至少预留2孔作为备用管孔。
3 低层住宅管道孔内径宜选用25mm或50mm，多层及高层住宅管道孔内径不宜小于90mm。
5.2.5 住宅区通信管道宜采用硬质或半硬质聚乙烯或聚氯乙烯塑料管或钢管，并应符合下列规定：
1 在下列情况宜采用塑料管：
1）管道埋深位于地下水位以下或易被水浸泡的地段。
2）地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段。
3）地下障碍物复杂的地段。
2 在下列情况宜采用钢管：
1）管道附挂在桥梁上或跨越沟渠，或需要悬空布线的地段。
2）管道跨越主要道路，不具备包封条件的地段。
3）管道埋深过浅或路面荷载过大的地段。
4）受电力线等干扰影响，需要防护的地段。
5）建筑物引入管道或引上管道的暴露部分。
5.2.6 住宅区通信管道的最小埋设深度宜符合表5.2.6的规定。
表5.2.6 通信管道最小埋深
	类别
	绿化带
	人行道
	车行道

	塑料管
	0.5m
	0.7m
	0.8m

	钢管
	0.3m
	0.5m
	0.6m


注：①管道最小埋深指管道顶面至路面距离。
②塑料管埋深达不到本表要求时，应采用混凝土包封或钢管等保护措施，并符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374的有关规定。
5.2.7 住宅区塑料管道弯管的曲率半径不应小于10m，同一段管道不应有反向弯曲或弯曲部分中心夹角小于90°的弯管道；通信管道敷设应有坡度，坡度宜为3.0‰～4.0‰，不得小于2.5‰。
5.2.8 当遇到路面高程变动、交越时的间距不符合规定，或地下水位高度对管道有不良影响时，通信管道埋设应进行深化设计。
5.2.9 人（手）孔位置设置应符合下列规定：
1 在管道拐弯处、管道分支点、交叉路口、道路坡度较大的转折处、建筑物引入处、采用特殊方式过路的两端等场合，宜设置人（手）孔。
2 人（手）孔位置应与燃气管、热力管、电力电缆管、排水管等地下管线的检查井相互错开，其他地下管线不得在人（手）孔内穿过。
3 人（手）孔不宜设置在建筑物正门前、货物堆场和低洼积水处，应与其他相邻管线及管井保持距离，并相互错开。
4 交叉路口位置的人（手）孔宜选择在人行道上或绿化带内设置。
5 与公用通信网管道相通的人（手）孔位置，应便于与电信业务经营者的管道衔接。
5.2.10 人（手）孔型式应根据终期管群容量确定，设计管群容量大于6孔时，宜采用人孔，设计管群容量在6孔及以下时，宜采用手孔，当采用暗式渠道、管道引上处时，宜采用手孔，并因地制宜的选用合适的手孔。
5.2.11 人（手）孔应采用混凝土基础，遇到土壤松软或地下水位较高时，应增设碴石垫层和采用钢筋混凝土基础，并做防水处理。
5.2.12 人（手）孔盖应有防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声等措施，井盖上应有明显的用途说明及标志。
[bookmark: _Toc18478]5.3 住宅建筑内配线管网
5.3.1 多层及以下住宅建筑宜采用暗管敷设，高层住宅建筑宜采用弱电竖井、暗管与槽盒敷设相结合的方式。
5.3.2 每户宜敷设不少于3根的入户暗管至家居配线箱，家居配线箱至出线盒的暗管不应穿越非本户的房间。
5.3.3 室外移动站址的目标平台应与住宅建筑内配线管网互通，宜采用暗管敷设，暗管外径宜为50mm。
5.3.4 通信暗管应采用钢管或硬质塑料管，暗管内应穿放不少于一根带线，带线中间不得有接头。
5.3.5 竖向暗管外径不宜大于50mm，入户暗管外径宜为25mm。
5.3.6 通信暗管直线敷设时，每30m应加装过路箱（盒）；暗管弯曲敷设时，其路由长度不应大于15m，且段内不得有S弯，连续弯曲超过2次时，应加装过路箱（盒）。暗管的弯曲部位应安排在管路的端部，管路夹角不得小于90°。
5.3.7 弱电竖井的内净宽度应能满足梯级式走线架、槽盒、光缆分纤箱和集线箱安装要求，内净深度不应小于450mm，弱电竖井门的宽度不应小于600mm。
5.3.8 同一建筑体内的综合通信机房、有线电视机房、电信间与弱电竖井应采用槽盒相连通，槽盒宽度不应小于300mm、高度不应小于100mm。
5.3.9 槽盒在穿越防火分区楼板、墙壁、天花板、隔墙等建筑构件时，其空隙或空闲的部位应按等同于建筑构件耐火等级的规定封堵。槽盒及附件的材质应符合相应阻燃等级的要求。
5.3.10 弱电竖井内可采用走线架或槽盒，其规格应满足表5.3.10的要求。
表5.3.10 弱电竖井内走线架或槽盒规格要求
	用途
	规格
	样式及要求

	有线/无线通信
	宽度不小于300mm，高度不少于100mm
	梯级式走线架、托盘式槽盒

	有线电视
	宽度不小于100mm，高度不少于100mm
	梯级式走线架、托盘式槽盒


注：多层住宅的弱电竖井内可考虑采用综合桥架。

[bookmark: _Toc24540]6线缆及配线设备
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6.1.1 综合通信机房至家居配线箱宜采用一级分光模式；若采用二级分光模式，二级光分路器应设置在电信间。
6.1.2 线缆选择敷设和配线设备设置应满足现行国家标准《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846的有关规定。
[bookmark: _Toc22185]6.2 线缆选择及敷设
[bookmark: _Toc30157160][bookmark: _Toc405456449][bookmark: _Toc31020110][bookmark: _Toc22508035][bookmark: _Toc478747311][bookmark: _Toc47019919][bookmark: _Toc22509247]6.2.1 光缆采用的光纤应符合下列规定：
1 用户接入点至光缆分纤箱之间的用户光缆应采用G.652D 光纤。
2 光缆分纤箱至家居配线箱之间的用户光缆应采用G.657单模光纤。
6.2.2 线缆应满足建筑防火材料的等级要求。
6.2.3 光缆纤芯数应符合下列规定：
1 用户光缆纤芯数应根据光纤接入的方式、住宅建筑类型、所辖住户数和无线信号源数计算。
2 用户光缆的纤芯容量应满足有线家庭宽带、有线电视网络、移动通信覆盖等各类通信业务的远期需求，并应预留不少于10%的维修余量。
3 光缆分纤箱至家居配线箱的光纤配置应符合表6.2.3的规定。
表6.2.3 光缆分纤箱至家居配线箱的光纤配置
	配置
	光纤（芯/条）
	光缆（条）
	备注

	有线通信
	1
	2
	考虑光缆、光纤备份

	有线电视
	2
	1
	考虑光纤备份


4 综合通信机房至每个无线信号源应分别配置2芯光纤。
6.2.4 光缆分纤箱至用户单元的光缆宜一次性布放，光缆布放路由中不得出现接头。
6.2.5 配线光缆及用户光缆成端宜分别设置于不同的机柜（架）中，应设置清晰永久的标识或标牌。
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[bookmark: _Toc405456450]6.3.1 配线设备的设计应符合下列规定：
1 配线机柜、光纤配线架、光缆交接箱应安装在综合通信机房。
2 光缆分纤箱宜采用壁挂式安装在电信间或弱电竖井内。
3 光缆分纤箱安装在公共场所时，应远离窗口、门，确保箱体不受日晒雨淋，并应便于施工维护。
6.3.2 配线机柜和光纤配线架应符合下列规定：
1 应满足跳纤管理。
2 可安装各类光纤模板。
3 应配置线缆水平与垂直理线器。
4 应具备接地端子板。
6.3.3 光缆分纤箱安装在公共场所时，壁嵌式箱体底边距地不宜小于1200mm，正面操作空间距离不应小于800mm；壁挂式箱体底边距地高度不宜低于1800mm，不能满足要求时，应保证下沿距地面距离不小于300mm，正面操作空间距离不应小于1000mm。
6.3.4 配线设备的金属部件应进行等电位联结。






[bookmark: _Toc28906]7光纤到房间
7.0.1 光纤到房间系统设备设计应符合下列规定：
1 根据住宅户型确定主设备和从设备数量。
2 主设备安装于家居配线箱；从设备安装于卧室、起居室、书房等。
7.0.2 家居配线箱的设计应符合下列要求：
1 宜暗装在套内走廊、门厅、起居室等户内布线管网的便于维护汇聚处，箱体底面宜距地300mm，并靠近入户暗管侧。
2 箱体高、宽、深的尺寸不应小于350mm×450mm×150 mm，箱门材质宜为全塑材质。
3 箱门应开有散热孔，箱体应满足四面进线要求，壁嵌式底盒四周应开启多个口径在20mm～50mm的不脱落式进线孔。
4 应引入220V交流电，且应配置不少于两位的五孔插座，强、弱电线路应采取安全隔离和套管保护措施。
5 宜采用螺栓固定，所有紧固件连接应牢固可靠，箱门开启角度不应小于110度。
6 箱门内侧应具有标识和记录装置，且应易于识别、修改和更换。
7.0.3 卧室、起居室、书房等房间应设置光纤信息插座，其配置应符合下列规定：
1 面板宜采用空面板。
2 底盒应适配标准86系列面板，其深度不应小于60mm。
3 应预埋或明装固定，下沿距离地面宜为300mm。
4 其边上应配置单相两极和单相三极组合电源插座。
7.0.5 暗管的设计应符合下列规定：
1 暗管应选择距离较短、安全和经济的路由，并应与建筑物综合管槽布局统筹；
2 户内预埋暗管的最大外径不宜大于50mm，楼板中暗管的最大外径不宜大于25mm。
3 导管与槽盒不应设置在供水、供气、供暖管道竖井中，导管直线敷设每30m处应加装过路箱（盒）；
4 连续弯曲超过2次时，宜加装过路箱（盒）；
5 导管曲率半径不得小于该管外径的10倍，引入线导管弯曲半径不得小于该管外径的6倍。
6 与其他管线的最小净距，应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。
7.0.6 户内光缆设计应符合下列规定：
1 多层或低层住宅可采用分层汇聚方式。
2 宜采用干式结构，纤芯可采用G.657.A2、G.657.B3等型号。
3 在家居配线箱成端时预留长度不应小于0.5m。
4 应根据房间业务需求选择配置等级，其配置应符合表7.0.6-1规定。
表7.0.6-1户内光缆配置
	房间
	等级
	光缆纤芯数量（芯）
	光缆条数量（条）

	主起居室、客厅
	低配置
	1
	2

	
	高配置
	2
	2

	除主起居室、客厅以外的房间
	低配置
	1
	1

	
	高配置
	1
	2


5 接续采用熔接法时，每个接续点的熔接损耗值应符合表7.0.6-2的要求。
表7.0.6-2 单模光纤熔接损耗要求(单位：dB)
	单纤
	光纤带

	双向平均值
	单向最大值
	双向平均值
	单向最大值

	≤0.08
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.25
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8.0.1 住宅区和住宅建筑的移动通信网络应按电信基础设施共建共享方式建设，满足室内与室外无线通信信号覆盖需求。
8.0.2 住宅建筑的地下空间、电梯轿厢、智能水电表区域等应采用分布系统接入无线通信信号，分布系统宜采用分布式天线系统建设方式；住宅建筑其他区域应采用楼顶室外天线接入无线通信信号。
8.0.3 住宅区室外移动基站站址宜设置在住宅建筑楼顶，应符合现行国家标准《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》GB 51456的有关规定和现行浙江省工程建设标准《建设工程配建5G移动通信基础设施技术标准》DB 33/1239的有关规定。
8.0.4 住宅建筑分布系统的链路分析计算、无源器件设置、缆线设置、天线设置应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311、现行行业标准《无线通信室内覆盖系统工程设计规范》YD/T 5120的有关规定。
8.0.5 分布系统，应满足、兼顾多种制式无线系统的频段要求和指标要求，宜采用多制式合路系统建设；采用合路系统建设需保证各网络间互不干扰，与其他无线通信系统互不干扰。
8.0.6 住宅建筑的分布系统宜选择单通道方案。
8.0.7 室内无线分布系选用的器件、设备及缆线应满足相关技术标准，频率范围应涵盖700MHz~3800MHz，同时根据国家频率许可政策，适时调整频率范围。
8.0.8 住宅建筑的天线口输出功率应符合表8.0.8的要求。



表8.0.8 不同天线不同安装位置的天线口输出功率要求(单位：dBm)
	天线类型
	天线安装位置
	天线口输出功率要求

	全向天线
	地下停车区域/单元入口
	2G:5~8dBm；LTE/5G(2.1GHz/2.6GHz)-10~-15dBm；5G(3.5GHz) -8~-12dBm

	定向天线
	地下行车通道
	2G:8~10dBm；LTE/5G(2.1GHz/2.6GHz)-10~-15dBm；5G(3.5GHz) -8~-12dBm

	定向天线
	电梯井
	2G: 8~10dBm；LTE/5G(2.1GHz/2.6GHz)-5~-10dBm；5G(3.5GHz) -4~-8dBm

	楼顶外打天线（含板状天线、射灯天线、美化方柱、排气管等）
	楼顶
	按照实际覆盖情况而定



8.0.9 住宅建筑的地下空间应在分布系统馈线敷设的主干通道预留弱电桥架，并与电信间相连。
8.0.10 住宅建筑电梯井定向天线的安装区域与电梯轿厢应预留不小于400mm的空间，地下室电梯井的墙壁应统一预留馈线走线孔洞，孔洞尺寸应与馈线尺寸匹配，孔洞高度应与地下室接入馈线的敷设高度平齐。
8.0.11 分布系统的设备应贴有注明设备使用电信运营企业的设备编号的标识，馈线两端应贴有注明馈线使用电信运营企业和进线设备出线设备的标识。

[bookmark: _Toc16343]9 有线电视网络
9.0.1 有线电视网络应单独组网，应符合现行国家标准《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200和《有线电视网络光纤到户系统技术规范第1部分：总体技术要求》GY/T 306.1的有关规定。
9.0.2 住宅内有线电视插座的设置应符合浙江省工程建设标准《浙江省住宅设计标准》DB33/ 1006-2017的有关规定。
9.0.3 有线电视网络应采用成熟、先进的国内、国际通信和网络技术、具有承载双向、交互式、多业务能力，满足三网融合技术要求。
9.0.4 有线电视网络接入宜采用RF混合方式建设。
9.0.5 有线电视网络广播通道的集线箱和光缆分纤箱设置应符合下列规定：
1 单个集线箱和光缆分纤箱的用户配置不应超过14户。
2 集线箱和光缆分纤箱在电信间、弱电竖井内应独立设置。
9.0.6 有线电视网络的线缆敷设应符合下列规定：
1 集线箱至家居配线箱应敷设1根SYWV-75-5同轴电缆和1根2芯光缆。
2 家居配线箱至有线电视插座应敷设1根SYWV-75-5同轴电缆和1根超五类线。
3 SYWV-75-5同轴电缆在集线箱内预留长度应不小于1000mm，在家居配线箱内预留长度应不少于500mm，在有线电视插座预留长度应不小于300mm。
4 超五类线在家居配线箱内预留长度应不小于500mm，在有线电视插座预留长度应不小于300mm。
5 入户光缆在集线箱内预留长度应不小于1500mm，在家居配线箱内预留长度应不小于1000mm。
6 集线箱和光缆分纤箱内线缆应标记户号。

[bookmark: _Toc24682]10 施工与验收
10.0.1 机房、通信管道、线缆及配线设备等施工与验收应纳入建筑物相应主体工程或分部分项工程。
10.0.2 光纤到房间、分布系统、有线电视网络等隐蔽工程的施工与验收，应在下道工序施工前进行，并应有现场施工记录或数据记录。隐蔽工程应在检验合格后封闭施工。
10.0.3 工程项施工应建立项目质量管理体系，明确质量责任人及岗位职责，建立质量责任追溯制度。
10.0.4 施工过程中应建立质量管理标准化制度，制定质量管理标准化文件。
10.0.5 施工管理人员和现场作业人员应进行全员质量培训，并应考核合格。质量培训应保留培训记录。应对人员教育培训情况实行动态管理。
10.0.6 工程质量控制资料应准确齐全、真实有效，且具有可追溯性。当部分资料缺失时，应委托有资质的检验检测机构进行相应的实体检验或抽样试验，并应出具检测报告，作为工程质量验收资料的一部分。
10.0.7 住宅区和住宅建筑通信设施的设备和材料应符合国家有关产品安全的规定及设计要求。
10.0.8 住宅区和住宅建筑通信设施的施工与验收应符合国家现行有关验收标准的规定。
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1	为了便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面用词采用“必须”；反面用词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面用词采用“应”；反面用词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面用词采用“宜”或“可”；反面用词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。
正面用词一般采用“可”，反面用词一般采用“不可”。
2 条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。
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《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846
《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689 
《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373
《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311
《宽带光纤接入工程技术标准》GB/T 51380
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《民用建筑设计统一标准》GB 50352
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1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建住宅区和住宅建筑通信设施的工程建设。工程建设包括规划（策划、评估、决策）、设计、施工和竣工验收。
新建，是指从基础开始建造的建设项目。
改建，是指改变建筑物立面或者平面，但不扩大原有建筑物基础和不增加建筑檐板上平及屋脊轮廓线高度的建设行为。
扩建，是指在原有基础上加高加层(需重新建造基础的工程属于新建项目) 。
1.0.3 根据《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）第二条，在中华人民共和国境内从事电信活动或者与电信有关的活动，必须遵守本条例。本条例所称电信，是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统，传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息的活动。
根据《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）第四十五条，城市建设和村镇、集镇建设应当配套设置电信设施。建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳人建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳入建设项目概算。
2016年浙江省人民政府令第342 号《浙江省通信设施建设和保护规定》第十三条，住宅建设单位应当执行光纤到户国家标准规范。建筑物内的通信管线和配线设施以及住宅建设项目用地范围内的通信管道、设备间等配套设施建设，应当纳入住宅建设项目的设计文件，并随住宅建设项目同时施工和验收，所需经费应当纳入住宅建设项目概算。
根据现行国家标准《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012的第1.0.7条，“本条为强制性条文。通信设施作为住宅建筑的基础设施工程建设由电信业务经营者与住宅建设方共同承建。为了保障通信设施工程质，由住宅建设方承担的通信设施工程建设部分在工程建设前期应与土建工程统一规划设计在施工验收阶段做到同步实施。”
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3.0.2 本条文是根据原信息产业部和原建设部联合发布的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》（信部联规〔2007〕24号）的要求而提出的，即“房地产开发企业、物业管理单位不得就接入和使用住宅小区和商住楼内的通信管线、综合通信机房（电信间）及其它预留空间等通信设施与电信业务经营者签订垄断性协议，不得以任何方式限制其它电信业务经营者接入和使用，不得限制用户自由选择电信业务的权利”。
根据《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）第十七条 电信网之间应当按照技术可行、经济合理、公平公正、相互配合的原则，实现互联互通。
根据浙江省人民政府令第342号《浙江省通信设施建设和保护规定》第十一条通信设施建设应当按照统筹规划、共建共享和资源合理利用的原则，遵循有关法律、法规和规章规定，执行通信设施工程建设强制性标准，符合安全生产、节能减排、防灾减灾等要求。
3.0.3 随着技术发展，信息化日新月异，住宅区内的通信网络设施和有线电视网络设施的建设应有一定的前瞻性，应能体现当前的先进技术，同时住宅区的通信网络和有线电视网络作为传输网的接入部分其质量除应满足本身需求外，应符合全程全网的相关技术标准。
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4.1.2 低层、多层、高层住宅定义参照现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352的相关规定，低层、多层住宅为建筑高度不大于27.0m的住宅建筑，高层住宅为建筑高度大于27.0m、且高度不大于100.0m的住宅建筑。
[bookmark: _Toc4644][bookmark: _Toc1546]4.2 面积及市电要求
4.2.1 综合通信机房作为住宅区内通信网络设备的放置点，其机房面积应满足多家电信业务经营者的业务发展需求，对单个机房的面积提出了最小要求。
1 综合通信机房的面积是根据有线通信机房与无线通信机房设备布置测算而得，以最小300户为例计算通信机房面积，最小面积不宜小于25 m2。
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图1  综合通信机房最小面积示意图
2 以最小300户为例计算有线电视机房面积，最小面积不宜小于8 m2。
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图2  有线电视机房最小面积示意图
4.2.3 电信间作为多家电信业务经营者安装无线远端设备及配套设施的专用空间，也包含二级分路器安装位置，对单个电信间的面积提出了最小要求。以最小300户为例计算通信机房面积，最小面积不宜小于20 m2。
[image: ]
图3  电信间最小面积示意图
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5.2.1 住宅区内的光缆敷设一般有三种：管道敷设，槽盒敷设和架空敷设。新建住宅建筑多采用管道敷设；实行人车分流的住宅区，多采用槽盒方式敷设；如果环境不具备采用上述两种方式，也可采用架空方式敷设。
5.2.4 住宅区内的通信管道以统建共享为原则，通信管道作为基础信息通信设施，管道容量除满足近期信息通信业务需求外，还应考虑中远期信息业务发展需求，如物联网及智慧化业务的需求。主干道路应至少预留不少于2孔的备用量，每孔内径不宜小于90mm；进单元楼管道预留不少于1孔的备用量，每孔内径不宜小于50mm。
5.2.10 在通信管道建设中，通信管道手孔的建设型式应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373，手孔的选用宜符合按下列规定：1～2孔管道宜选用一号手孔，2～4孔管道宜选用二号，4～6孔管道宜选用三号手孔，大于6孔的管道宜采用小号人孔；分支或者转弯处宜考虑大一程式的手孔。人（手）孔宜设在绿化带和人行道上。
5.3 住宅建筑内配线管网
5.3.2  每户宜敷设不少于3根的入户暗管至家居配线箱，分别用于有线电视网络、有线通信网络和备用。
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6.3.1 光纤分纤箱设置可采用下述方式：
1 一般情况下一个楼层设置一个光缆分纤箱；
2 当一个楼层用户单元数较多时，同一楼层可设置多个光缆分纤箱；
3 当邻近楼层用户单元数均较少时，可以几个楼层合设一个光缆分纤箱。
[bookmark: _Toc14561][bookmark: _Toc14710][bookmark: _Toc6433]7光纤到房间
7.0.2家居配线箱应根据安装方式、线缆数量、模块容量和应用功能成套配置，并符合下列规定：
1 箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭应灵活可靠，箱体内应有线缆的盘留空间，箱体内应有不小于1m光缆的放置空间。
2 箱体宜为光网络终端、路由器、分光器等提供安装空间。
表1 家居配线箱规格
	空间尺寸（高×宽×深）（mm）
	要求

	不小于350×450×150
	箱体应有光（光电）缆出入孔，箱门应有散热孔，箱门宜用全塑材质，满足无线Wi-Fi使用要求；箱体内提供光纤、电话、数据等网络综合接线模块，提供信息通信终端设备和分光器摆放空间；箱门内侧应具有完善的标识和记录装置，且应易于识别、修改和更换


注：如箱内需安装路由器等其他设备，箱体尺寸应根据需要相应增大
7.0.3光纤信息插座规格：
表2 光纤信息插座规格
	空间尺寸（高×宽×深）（mm）
	要求

	不大于86×86×20
	箱体宜采用全塑材质，由上盖、底壳和光纤法兰构成；箱体内提供熔接、盘纤、尾纤连接器的存储空间；箱体应有光（光电）缆进缆孔，支持后进缆和明线进缆；箱体可以装在86孔，或直接粘接在墙面。
建议具备本地取电或远程供电的功能，同时应在明显的位置标注1类激光产品的说明，应符合现行国家标准《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》GB 7247.1的有关规定。
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8.0.2住宅建筑的地下空间、电梯轿厢、智能水电表等公共区域，具备安装分布系统的条件，应采用分布系统接入无线信号。住宅建筑内非公共区域的室内空间，不具备安装分布系统的条件，可在室外宏基站覆盖的基础上，采用住宅楼顶安装室外天线外打的方式接入无线信号。
8.0.5分布系统主要有来自外部的干扰和内部干扰。外部干扰指系统外的其他无线通信设备及强电、强磁设备等的干扰。内部干扰指系统内各制式、各频率之间的干扰。其中最为常见、危害性最大的主要是杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰。具体如图4所示：
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图4 分布系统干扰示意图意图
在进行电信企业网络合路设计时，应对所有引入的网络制式之间可能存在的各类干扰进行分析计算，并根据计算结果提出各网络制式间的隔离度要求。电信企业多网络合路时，在系统空载情况下，由于其他网络制式干扰而导致的接收机灵敏度恶化不应超过1dB。
分布系统应远离强电、强磁设备。系统间建议采用以下隔离措施以满足必要的隔离度要求：

表3 分布系统间干扰规避措施表
	系统间干扰规避措施

	
	杂散干扰
	阻塞干扰
	互调干扰

	采用收发分缆方式
	√
	√
	√

	采用后端合路方式
	√
	√
	√

	提高合路器件指标
	√
	√
	√



根据住宅建筑的特点，宜采用收发分缆的隔离措施。
表4 分布系统收发分缆组合方案
	合路系统组合
	系统1
	系统2
	系统3
	系统4
	系统5
	系统6

	天馈1
	GSM(900MHz)
	DSC/FDD-LTE(1800MHz)
	TD-LTE(F频段）
	TD-LTE（A频段）
	TD-LTE（E频段）
	TD-LTE/NR（D频段）

	天馈2
	CDMA(800MHz)
	LTE(1.8GHz)
	LTE(2.1GHz)
	NR(3.6GHz)
	
	



8.0.9 弱电桥架的安装位置应与分布系统的主干馈线敷设通道路由保持一致，弱电桥架的选型可与住宅建筑内的其余桥架选型一致，弱电桥架宽度不应小于300mm，高度不应小于100mm。

[bookmark: _Toc32143][bookmark: _Toc25258][bookmark: _Toc13702][bookmark: _Toc128575617][bookmark: _Toc5821][bookmark: _Toc14816][bookmark: _Toc17735][bookmark: _Toc23560][bookmark: _Toc349][bookmark: _Toc128575913]9 有线电视网络
9.0.6 有线电视网络的线缆敷设路由如图5所示。
[image: 295a0e366fdb39f07f388662e80b2dc]
图5  有线电视网络线缆敷设路由示意图
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